
No. 質 問 事 項 回　  　答

1

実施要領「９参加意思表明等の手続き」の(１)提出書
類について

弊社の社長が４月に交代に伴い現在新旧社長交代の各
種申請中のため、
以下書類については新社長名での入手が5/14までに間
に合いません。

「キ. 特定建設業許可者であることを証明する書類
１部」
「ク.市税、都道府県税、国税の各納税証明書　１部」

エビデンスとして新旧交代の登記簿謄本（写し）を合
わせて提出し、
共に新社長名義の証明書は入手出来次第、差し替えさ
せて頂きますので

①一旦前社長名での提出で宜しいでしょうか？
②写しで宜しいでしょうか？

ご回答の程宜しくお願いいたします。

問題ありません。

2

仕様書内P.1にキュービクルの設置とありますが、具体
的な設置場所として別紙設置箇所で問題ないでしょう
か。

候補①について、カート置き場は必要となりますの
で、移設箇所について協議が必要となります。
候補②については、フェンス開閉に差し支える設置は
できません。また、現地には埋設物がありますので、
移設のうえ設置は可能です。設置箇所、移設箇所につ
いては協議のうえ決定していくものとします。

3

仕様書内P.2⑥の「電線地中化に向けたさや管」につい
て、既設新設ともに場所をご指示ください。

府道大阪枚岡奈良線上の架空電線について、将来、電
線地中化になる予定（時期未定）であり、公園内に引
き込まれている架空線が地中化に対応できるよう、既
に引込柱近くの公園境界までさや管が埋設されていま
す。
将来、府道大阪枚岡奈良線が電線地中化された際に対
応できるよう、公園内に地中さや管の設置をお願いし
ます。

4

仕様書内P.2⑦の塗装・防水等その他工事設計におい
て、「外壁および外部鉄部（扉、手摺等）はどこまで
を指していますでしょうか。また、鉄骨脚部も含みま
すでしょうか。塗装・防水工事の範囲をご指示くださ
い。

仕様書P.2⑦については、次のとおり変更いたします。

⑦ 塗装・防水等その他工事設計
・スコアボードの前面は、下地処理とさび除去のう
え、耐候性塗装（アクリルシリコン）・防水改修およ
びシール打替えとすること。塗装色は指定色とするこ
と。」
・バックスクリーンの屋根の防水改修を行うこと。平
場、立ち上がりとも下地処理のうえ、ウレタン塗膜防
水およびシール打替えとすること。

5

今回の改修工事は、システム（機器と機器の材料等の
組み合わせ）として導入しますが、仕様書内P.7 特記
事項2の日本産業規格（JIS）は、今回導入する機器の
どこまでの範囲が対象でしょうか。また、欧州・米国
における産業規格（ENやUL）を満たしている機器でも
問題ないでしょうか。

機器の互換性の観点から不具合等があった場合、早急
に対応できるよう日本産業規格（JIS）としています。
品質が担保され、JIS製品との互換性に問題ないのであ
れば、欧州・米国における産業規格（ENやUL）を満た
している機器でも問題ありません。



6

工期内の球場施設の完全休館は検討されていますで
しょうか。また、期間は決まっていますでしょうか。

完全休館の予定はありません。
しかし、施工上必要であれば、協議により一時休館す
ることは可能です。

7

平成17年の竣工図内E-03において、配管図などは当時
と変わらないでしょうか。また、予備管を使用想定で
すが、問題ないでしょうか。

当時と変わりません。予備管を使用していただいて問
題ありません。

8

スコアボード電源設計
「現状の電気引込みは低圧引込みであるた
め・・・・・・
府道大阪枚岡奈良線が将来電線地中化にな
る・・・・・」
上記、工事範囲の説明をお願いします。

No.3と同じです。

9

塗装・防水等その他工事設計
「・バックスクリーンの外壁および・・・・・・・」
塗装範囲を具体的に指示ください。

No.4と同じです。

10

スコアボード裏の通路・橋に重機を持ってくる場合、
荷重制限はありますか？

荷重制限はTL-14です。

11

スコアボード前面の足場は、一部グランドにはみ出し
て設置になります。正面・背面とも、足場の建て方が
難しい状況です、建設時の資料があれば開示していた
だきたい。

足場の資料はございません。

12

下地鉄骨工事において、現場溶接を行って問題ないで
すか？

施工上必要であれば問題ありません。


